附件：

广东省风电临海试验基地项目上海电气段社会稳定风险评估报告结论

一、项目概况
（一）项目名称：广东省风电临海试验基地项目上海电气段
（二）项目单位：上海电气风电广东有限公司
（三）项目地点：汕头市濠江区疏港大桥北侧
（四）项目建设规模及内容：本项目为建设风电试验基地,可满足风机并网测试和电网适应性等测试需求，共建设2台机位点，本项目规划核准总容量38MW，污水处理厂北侧机位点可承载最大18MW（编号#1）风电机组，南侧机位点可承载最大20MW（编号#2）风电机组，项目总占地面积为2982平方米，项目建筑面积2982平方米。项目总投资：4760.25万元。

项目地理位置图详见下图

[image: ]1号风机位
2号风机位

项目地理位置

二、评估过程
（一）项目初审
依据《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点〔2012〕1095号）规定，项目建设单位上海电气风电广东有限公司按程序委托广东伟信盛工程科技有限公司编制形成《广东省风电临海试验基地项目上海电气段社会稳定分析报告》。经区政府授权，我局委托中标单位广东诚审工程设计咨询有限公司按要求对项目开展社会稳定风险评估工作。
[bookmark: _GoBack]广东诚审工程设计咨询有限公司接受项目委托评估工作以后，及时成立项目课题组、专家组、会务协调组，广泛征求项目单位、项目区域所在地、项目影响区的一般居民、其它生产经营单位对于本项目的意见及建议，邀请了五位经验丰富的专家参与评估工作，提出切实可行的意见及建议。
项目评估小组初步审阅《广东省风电临海试验基地项目上海电气段社会稳定风险分析报告》，了解项目基本情况，对项目风险及相关利益群体、风险调查范围进行分析，并制定风险评估方案。
（二）展开调查论证
项目评估小组进行现场踏勘，初步判断项目风险及相关利益群体，确定风险调查范围，制定调查方案；展开风险调查，通过各种途径收集相关资料；组织人员对项目周边的相关利益群体、公众参与调查者进行回访和调研，印证调查结果的真实性、可靠性；确定各单因素风险权重，划分风险等级；针对不同风险，给出相应的化解和应对措施。
（三）召开评审会
2022年5月10日，我局主持召开《广东省风电临海试验基地项目上海电气段社会稳定分析报告》评审会，邀请了五位专家参与评估工作，并邀请濠江区委政法委、广澳街道办事处、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区城市管理和综合执法局、市生态环境局濠江分局、区南山湾园区办、濠江供电局等有关单位代表参加会议。会上对广东伟信盛工程科技有限公司编制形成的《广东省风电临海试验基地项目上海电气段社会稳定分析报告》进行评估，在充分讨论和研究的基础上，分析判断并确定项目风险等级，形成社会稳定风险评估报告。
[bookmark: _Toc481692745][bookmark: _Toc47359797]三、评估结论
根据风险识别分析，该项目主要的社会稳定风险因素为政策规划和审批程序、征地拆迁及补偿、生态环境影响、项目管理、经济社会影响、安全卫生、人群健康及新冠疫情风险、媒体舆情风险、设备运输风险等。
为有效防范和化解本项目主要风险因素，项目采取的主要风险防范和化解措施如下：
1.项目开展了社会稳定风险的公众参与调查活动，通过宣传栏公示和现场派发调查表格等形式，充分征求了项目临近社区群众、政府相关部门及下属单位的意见。
2.及时跟进资金的到位情况，合理安排资金的使用，确保工程按期完成。
3.项目工程技术方案经过反复调查、踏勘、协商研究后并按照标准、规范要求确定。
4.项目建设不仅应严格按照规划、设计阶段的要求进行施工，还应积极贯彻绿色施工的方针和技术措施，通过切实有效的管理制度和工作制度，最大程度减少施工活动对环境的各种不利影响。新冠疫情期间，各参建单位（含建设、施工、监理等）应结合项目实际，制定本项目疫情常态化防控工作方案，建立健全工作体系和机构，明确疫情防控责任部门和责任人，设置专职疫情防控岗位，完善疫情防控管理制度。
5.项目施工期在户外，应根据当地历史气候特征避免在台风暴雨天气频发的时间段进行，并根据工程中不同建设内容的特点安排施工。
6.为确保对可能发生的社会稳定问题尤其突发重大群众事件能及时、高效、有序的开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平，项目制定了应急预案，并根据实际情况不断调整完善。
项目在采取防范和化解措施的情况下，社会稳定综合风险值为0.274，属于低风险项目。经评估后认为，《广东省风电临海试验基地项目上海电气段社会稳定分析报告》编制内容比较全面，项目的合法性、合理性、可行性和可控性分析均较为完善，项目风险识别较为准确、风险因素较全面、风险防范和化解措施基本得当。项目低风险等级的结论可信。
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